
-9-11- Z021 
Vy esené dňa_ 

Mesto Prešov 7•r -sené dfía ----------

Hlavná 73, Prešov 080 Ol Prešov 
č . SU/5600/141199/2021-Se V Prešove dňa: 27.10.2021 

Rozhodnutie 

Navrhovateľ: SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, ICO 31718523, Volgogradská 88,080 
Ol Prešov 

(ďalej len navrhovateľ) podal dľia 22.02.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby: "Rekonštruli:cia selmndarných rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, OST 
T-4, OST T-6, OST T-7 vrátane vybudovania 124 ks KD OST v Prešove" 

v katastrálnom území: Prešov 

na pozemkoch parcelne čísla líniová stavbe: 

Ku pozemkom parc. č. líniová stavba, k.ú. Prešov, ktoré sú vlastníctve Mesta Prešov. 
Navrhovateľ má uzavretú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s jej 
vlastníkom. 

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len 
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného 
zákona a vykonávacích vyhlášok 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

"Rekonštrukcia sekundarných rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, OST T-4, 
OST T -6, OST T -7 vrátane vybudovania 124 ks KD OST v Prešove" 

Stavba "Rekonštrukcia sekundarných rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, OST 
T-4, OST T-6, OST T-7,vrátane vybudovania 124 ks KD OST v Prešove" bude 
realizovaná na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. líniová stavba , k.ú. 
Prešov, ako je zakreslené v koordinačnej situácii stavby, ktorú vypracoval Ing. Ján Stanek, 
Poprad v mierke l: l 000 . 
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Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
Rekonštrukcia sekundarných rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, OST T-4, OST 
T-6, OST T-7 vrátane vybudovania 124 ks KD OST v Prešove, sa navrhuje 
rekonštrukcia vykurovacieho rozvodu je v súčasnosti zatrávnená a zastavaná bytovými 
domami panelovej výstavby. 
V súčasnosti sú objekty na okruhoch T-1 , T-2, T-3, T-4, T-6, T-7 zásobované teplom 
štvorúrkovým spôsobom z objektov OST na jednotlivých okruhoch, v ktorých je zriadená 
výmenníková stanica tepla (OST). V OST sa teplá voda transformuje na sekundárnu 
vykurovaciu vodu a teplú úžitkovú vodu, ktoré sa pomocou sekundárnych rozvodov, 
vedených v betónových vykurovacích kanáloch, rozvádzajú do každého vykurovaného 
objektu daných okruhov. Ekvitermická regulácia sa uskutočňuje centrálne v OST. Súčasné 
centrálne OST T-1, T-2, T-3 , T-4, T-6, T-7 sú už technický zastaralé s nízkou účinnosťou. 
Nový vykurovací rozvod v celkovej dÍžke trasy cca 3127,30 m podzemného rozvodu, ktorý 
bude zhotovený z predizolovaných potrubí v bezkanálovom vyhotovení. Súčasne existujúce 
zastaralé výmenníkové stanice tepla sa zdemontujú a budú nahradené novými kompaktnými 
tlakovo nezávislými odovzdávacími stanicami tepla priamo v bytových domoch na daných 
okruhoch, intravilánu mesta Prešov "Sídlisko Sekčov", ulica Sibírska, ulica Vihorlatská, 
ulica Čergovská, ulica Magurská, ulica Karpatská, ulica Ďumbierska. 
Stavba vykurovacieho rozvodu je umiestnená na pozemkoch, ktorého vlastníkom je Mesto 
Prešov a to na nasledovných parcelách pozemkoch KN C : 
Vykurovací rozvod okruh OST T-1 - "C" p . č. 14302/177, 14302/178, 14302/179, 14302/60, 
143021187, 143021196, 143021197, 14302/198, 14302/200, 14302/205 LV 6492 vlastník 
Mesto Prešov. 
Vykurovací rozvod okruh OST T-2 - "C'' p.č . 14302/22, 14302/23, 14302/24, 14302/28, 
14302/43, 14302/44, 14302/138, 14302/139, 14302/143, 14302/144, 143021157, 
143021150, 143021161 , 14302/166 LV 6492 vlastník Mesto Prešov. 
Vykurovací rozvod okruh OST T-3 - "C" p.č., 14302/59, 14302/61, 14302/72, 14302/73, 
14302/75, 14302/77, 14302/79, 14302/167, 14302/168, 14302/169, 14302/170, 14302/171, 
143021176 LV 6492 vlastník Mesto Prešov. 
Vykurovací rozvod okruh OST T-4 - "C'' p.č. 14302/39, 14302/40, 14302/41, 14302/42, 
14302/85, 14302/93, 14302/94, 14302/95, 14302/96, 14302/102, 14302/103, 143021104, 
14302/105, 14302/107, 14302/108, 14302/112, 14302/115, 14302/119, 14302/120 LV 6492 
vlastník Mesto Prešov. 
Vykurovací rozvod okruh OST T-6 - "C'' p . č. 1431011, 14310/3, 14310/4, 14310114, 
14310/19, 14310/20, 14310/21 , 14310/22, 14310/25, 14310/30, 14310/40, 14310/50, 
14310/51, 14310/61 , 14310/63 LV 6492 vlastník Mesto Prešov. 
Vykurovací rozvod olauh OST T-7 - "C" p . č. 14308/3, 14308/4,14308/5, 14308/6 
14308/8, 14308/11, 14308/33, 14308/37, 14308/46, 143081109, 143081112, LV 6492 
vlastník Mesto Prešov. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO Ol Rekonštrukcia okruhu OST T-1 

SO 01.1 Vonkajšie potrubné rozvody 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
600 Výstražný systém 
700 Komunikácie a sadové úpravy 
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so 01.2 Domové kompaktné odovzdávacie stanice tepla 

l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 MaR, PRS a elektroinštalácia OST 
600 NN prípojka, uzemnenie a ochranné pospájanie 

SO 01.3 Úprava existujúcej OST T-1 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 

SO 01.4 Prípojky studenej vody 
l OO Stavebné úpravy 
300 Zdravoteclmika 

SO 02 Rekonštrukcia okruhu OST T -2 
SO 02.1 Vonkajšie potrubné rozvody 

l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
600 Výstražný systém 
700 Komunikácie a sadové úpravy 

SO 02.2 Domové kompaktné odovzdávacie stanice tepla 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 MaR, PRS a elektroinštalácia OST 
600 NN prípojka, uzemnenie a ochranné pospájanie 

SO 02.3 Úprava existujúcej OST T -2 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 

SO 02.4 Prípojky studenej vody 
l OO Stavebné úpravy 
300 Zdravotechnika 

SO 03 Rekonštrukcia okruhu OST T -3 
SO 03.1 Vonkajšie potrubné rozvody 

l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
600 Výstražný systém 
700 Komunikácie a sadové úpravy 

SO 03.2 Domové kompaktné odovzdávacie stanice tepla 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 MaR, PRS a elektroinštalácia OST 
600 NN prípojka, uzemnenie a ochranné pospájanie 

SO 03.3 Úprava existujúcej OST T -3 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 

SO 03.4 Prípojky studenej vody 
l OO Stavebné úpravy 
3 OO Zdravo technika 



SO 04 Rekonštrukcia okruh. u OST T -4 
SO 04.1 Vonkajšie potrubné rozvody 

100 Stavebné úpravy 
400 Ú stredné vykurovanie 
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500 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
600 Výstražný systém 
700 Komunikácie a sadové úpravy 

SO 04.2 Domové kompaktné odovzdávacie stanice tepla 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 MaR, PRS a elektroinštalácia OST 
600 NN prípojka, uzemnenie a ochranné pospájanie 

SO 04.3 Úprava existujúcej OST T-4 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 

SO 04.4 Prípojky studenej vody 
l OO Stavebné úpravy 
300 Zdravotechnika 

SO OS Rekonštrukcia okruhu OST T -6 
SO 05.1 Vonkajšie potrubné r ozvody 

l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
600 Výstražný systém 
700 Komunikácie a sadové úpravy 

SO 05.2 Domové kompaktné odovzdávacie stanice tepla 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ú stredné vykurovanie 
500 MaR, PRS a elektroinštalácia OST 
600 NN prípojka, uzemnenie a ochranné pospájanie 

SO 05.3 Úprava existujúcej OST T-6 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 

SO 05.4 Prípojky studenej vody 
l OO Stavebné úpravy 
300 Zdravotechnika 

SO 06 Rekonštrukcia okruhu OST T -7 
SO 06.1 Vonlmjšie potrubné rozvody 

l OO Stavebné úpravy 
400 Ú stredné vykurovanie 
500 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
600 Výstražný systém 
700 Komunikácie a sadové úpravy 

SO 06.2 Domové kompaktné odovzdávacie stanice tepla 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 MaR, PRS a elektroinštalácia OST 
600 NN prípojka, uzemnenie a ochranné pospájanie 



SO 06.3 Úprava existujúcej OST T -7 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 

SO 06.4 Prípojky studenej vody 
l OO Stavebné úpravy 
300 Zdravotechnika 

SO 07 Rekonštrukcia OST T -5 
l OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 MaR, PRS a elektroinštalácia OST 
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600 NN prípojka, uzemnenie a ochranné pospájanie 

S O 08 Dispečing 

Potrubný rozvod je navrhnutý v trase existujúcich teplovodných kanáloch (TK) a bude 
zhotovený z predizolovaných potrubí s l x zosilnenou izoláciou. Potrubný rozvod bude 
vedený z časti aj vo voľnom výkope. 
Navrhované potrubia vykurovacieho rozvodu budú v zemnom vyhotovení vedené vedľa 
seba tak, aby bol súbeh a križovanie s podzemným vedením inžinierskych sietí dodržaný 
s minimálnou vzdialenosťou v zmysle STN. Vykurovací rozvod ÚK v bezkanálovom 
vyhotovení bude realizovaný za tepla - predpínaním. 
Predpokladaná dÍžka trasy vykurovacieho rozvodu na okruhoch T-1, T-2, T-3, T-4, T-6 aT-
7 je spolu cca 3127,30 m, z toho: 

• na okruhu T-1 vetva Tl-A je 316,10 ma na vetve Tl-B je 190m. Celková dÍžka 
vonkajšieho potrubného rozvodu na okruhu T-1 je 506,10 m 

• na okruhu T -2 vetva T2-A je 247,30 m a na vetve T2-B je 190 m. Celková dÍžka 
vonkajšieho potrubného rozvodu na okruhu T-2 je 437,30 m 

• na okruhu T-3 vetva T3-A je 135,50 m, vetva T3-B je 340,0 ma na vetve T3-C je 
67,30 m. Celková dÍžka vonkajšieho potrubného rozvodu na okruhu T-3 je 542,80 
m. 

• na okruhu T-4 vetva T4-Aje 154,70 mana vetve T4-Bje 257,90 m. Celková dÍžka 
vonkajšieho potrubného rozvodu na okruhu T-4 je 412,60 m 

• na okruhu T -6 vetva T6-A je 427,70 ma na vetve T6-B je 239,40 m. Celková dÍžka 
vonkajšieho potrubného rozvodu na okruhu T-6 je 667,10 m 

• na okruhu T -7 vetva T7-A je 197,80 ma na vetve T7-B je 363,60 m. Celková dÍžka 
vonkajšieho potrubného rozvodu na okruhu T-7 je 561,40 m. 

Prechod potrubia pod miestnou komunikáciou je uvažované prekopaním prípadne 
zasúvaním do existujúcich TK, pokiaľ správca komunikácie neurčí inak. 
Prepojenie vonkajšieho rozvodu s vnútorným rozvodom bude v mieste pripojovacích miest, 
kde budú osadené KOST v daných objektoch. Vybúra sa otvor v stene existujúcich 
vstupných šácht resp. zhotoví sa montážna jama pre prestup technologických rozvodov. 
Prierazy pre rozvod ÚK sa budú realizovať v trase vstupu existujúcich rozvodov vedených 
v existujúcich kanálov ÚK a TV. 
Pri obhliadke existujúcich šácht na sekundárnych teplovodných kanáloch sa zistilo, že sú 
zavodnené a čiastočne sú zavodnené aj teplovodné kanály. K zavodneniu dochádza počas 
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dlhodobých zrážok, kedy nie je zabezpečený odtok zrážkovej vody z okolitých svahov. Táto 
situácia pretrváva už niekoľko rokov. Z toho dôvodu odporúčame v spolupráci s mestom 
riešiť odvodnenie plôch, aby nové potrubné rozvody neboli dlhodobo vystavené vode, čo 
môže spôsobovať zvýšenie tepelných strát. Odvodnenie plôch nie je predmetom tohto 
projektu. 
l. Stavebník je povinný dodržať podmienky ORANGE Slovakia, uvedené vo vyjadrení č. 

KE 1179/2020 zo dňa 18.12.2020. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. , 

Košice, uvedené vo vyjadrení č. 430/2020 zo dňa 5.6.2020. 
3. Stavebník je povi1mý dodržať podmienky SLOVANET a.s., Bratislava uvedené vo 

vyjadrení č. 428-20/oDSaTR/Vo zo dila 4.8.2020. 
4. Stavebník je povim1ý dodržať podmienky CONDORNET s.r.o ., Prešov, uvedené vo 

vyjadrení č. zo dila 4.8.2020. 
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského riaditeľstva policajného zboru 

v Prešove, krajského dopravného inšpektorátu uvedené v stanovisku č . KRPZ-PO-KDI-
39-134/2020 zo dňa 24.08.2020. 

6. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. OZ Prešov uvedené vo vyjadrení č. 
63473/2020 zo dňa 11.06.2020. 

7. Stavebník je povinný dodržať podmienky O.S.V.O. comp a.s. , Prešov, uvedené v vo 
vyjadrení č. 66/06/2020/KG zo dľ1a 11.06.2020. 

8. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP - distribúcia a.s., Bratislava uvedené vo 
vyjadrení č. TD/NS/0167/2020/Lä zo dňa 10.06.2020. 

9. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak telekom, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
6612016055 zo dňa 14.06.2020. 

l O. Stavebník je povim1ý dodržať podmienky Okresného úradu v Prešove, odbor 
starostlivosti o ŽP vo vyjadreniach pod č. OU-PO-OSZP3-2020/040316-002 zo dňa 
26.8.2020 a vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-2020/040317-02 zo dňa 24.8.2020 .. 

ll. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD, a.s. , Košice uvedené vo vyjadrení č. 

8855/2020 zo dila 02.06.2020. 
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky Mesta Prešov, odboru UR,AaV pod č. 

OÚRAaV/10449/2020 uvedené v stanovisku zo dňa 28.08.2020 a v stanovisku mesta 
Prešov, odboru ŽPaDI pod č. OŽPaDI257/132276/2020/17 zo dňa 03.09.2020. 

13. Stavebník je poviimý dodržať podmienky v záväznom stanovisku KPU Prešov pod č. 
KPUP0.2020/15668-2/61559/Ul zo dňa 05.08.2020. 

14. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povim1ý zaistiť si 
u príslušných správcov sieti teclmického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k 
ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v 
súlade s pokymni správcu pred poškodením. 

15. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je 
to nevylmuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 

16. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré 
môže olu·oziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 

17. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne upraviť . Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v 
území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
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18. Počas realizácie umiestľíovanej stavby je navrhovateľ poviru1ý zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nelmuteľnostiach. 

19. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 

20. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a 
v súlade s §22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z. 

21. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle §43i stavebného zákona a v zmysle 
§12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby 
zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 

22. Navrhovateľ je povi1mý zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

23. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť úzenmého rozhodnutia na Meste 
Prešov - stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť 
odvolania sa. 

24. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov stavebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia. 

V rámci územného konania (na ústnom pojednávaní) zo strany účastníkov konania neboli 
vznesené žiadne námietky. 

Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č . 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov bolo spoplatnené v pokladni mesta Prešov sumou 
100 eur. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ- SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 
88, 080 Ol Prešov, podal dňa 22.02.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: "Rekonštrukcia sekundarných rozvodov OST T-1 vrátane vybudovania 124 ks KD 
OST v Prešove" na pozemkoch parc. č. líniová stavba, k.ú. Prešov . Stavba sa člení na 
stavebné objekty: -Rekonštrukcia sekundarných rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, 
OST T-4, OST T-6, OST T-7 vrátane vybudovania 124 ks KD OST v Prešove. 

Mesto Prešov- stavebný úrad oznámil podľa §36 stavebného zákona dňa 16.07.2021 
začatie úzenmého konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
štátnej správy a dňa 13.08.2021 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 

Svoje stanovisko oznámili: VSD, a.s., VVS, a.s., Prešovský samosprávny kraj, Spáva 
a údržba ciest PSK, Krajský pamiatkový úrad v Prešove, KDI, SPP - distribúcia, a.s .. Ich 
stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Poučenie: 

Podľa § 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v 
lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie 
podaním na Mesto Prešov, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. Rozhodnutie je možné preskúmať 
súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
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Na vedomie: 
l. SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
3. Slovanet, IČO 35954612, Werferova 3, 040 Ol Košice-Staré Mesto 
4. Orange Slovensko, a.s ., IČO 35697720, Metodova 8, 821 05 Bratislava-Ružinov 
5. CONDORNET SERVIS SB, s.r.o., IČO 36509931, Kováčska l, 080 Ol Prešov 
6. SPP- distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
7. Bytové družstvo Prešov, IČO 00173665, Bajkalská 30, 080 O l Prešov 
8. Msú Prešov- OFaMM, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
9. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500 
10. MsÚ Prešov- Odor UR,AaV, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
ll. OR HaZZ v Prešove, IČO 3 7872062, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
12. Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice 
13. MsÚ Prešov- Odbor DiaŽP, IČO 00001002, Jarková 24,080 Ol Prešov 
14. Tennoklíma s.r.o., Košická 68, 058 Ol Poprad 
15. Mesto Prešov, stavebný úrad 

Ú radný záznam: 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Rekonštrukcia sekundarných rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, OST T-4, 
OST T -6, OST T -7 vrátane vybudovania 124 ks KD OST v Prešove", -
Rekonštrukcia sekundarných rozvodov OST T -1 vrátane vybudovania 124 ks KD 
OST v Prešove bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
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dňa ....................... ............................. . 

)r;~ 1((_ 
Pečiatka a podpis 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Rekonštrukcia sekundarných rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, OST T-4, 
OST T -6, OST T -7 vrátane vybudovania 124 ks KD OST v Prešove", -
Rekonštrukcia sekundarných rozvodov OST T -1 vrátane vybudovania 124 ks KD 
OST v Prešove bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 

dňa ........ .. ...... ...... .... ................... .. ..... . 

Pečiatka a podpis 


